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ISITMA TESiSATLARlNDA GÜRÜL TÜ VE TiTREŞiM 

Ahmet ARISOY 

ÖZET 

Sunulacak çalışmada öncelıkle temel ses ve titreşim biigısine ve bu konudakı literature yer verılecektır 
Daha sonra da daha az incelenmiş olan ve daha az bilinen. ısıtma sıstemlerı ıle ılgılı gurultu ve tıtreşım 
problemleri ve bunların kontrol yöntemleri üzerınde durulacaktır. Bu çerçevede bnJior-kazan-baca 
sıstemı ele alınacak, bu sistemde gürültü kaynaklan ve sönüm yöntemlerı ıncelenecektır. Ayrıca kazan 
daıresı yapısının sese olan etkilerı anlatılacak ve kazan daıresınden komşu hacımiere geçen sesın 

kontrolu tartışılacaktır. Pratıkte karşılaşılan problemlerden ve ölçme sonuçlarından örnekler 
verilecektır 

GiRiŞ 

ısıtma. havalandırma, klima ve sıhhı lesisat gibi bütün tesısatışlerinde ses ve tıtreşım önemlı bir dizayn 
parametresidir Buna karşılık her tesısat konusunun ses ve titreşım problemı. kendine özgü kaynakları 
ve karakterıstikleri nedeniyle, birbirinden farklıdır. Bir gruplama yapılmak ıstenırse ısıtmadakı, 

havalandırma ve klimadaki ve sıhhı tesisattaki gürültü ve t:treşım problem ı olarak. Liç grup tarıflenebıiir 
lsıtmada ana ses ve titreşim kaynağı kazandır. Daha doğrusu. brülör-kazan-bacadan oluşan sıstemd:r 
Burada geçerli gürültü ve titreşim kontrolu yöntemleri tamamen kendıne özgudür Ayrıca bu sistemdekı 
olayların teorik çözümleri çok zor olduğundan. alınabılecek önlemlerın çoğu amp:rık yaklaşıml~'a 

dayanmaktadır Daha az bılınmektedir ve daha az sıstematik hale getırılebılmışlerdır 

Havalandırma ve klima sistemlerindeki ses kaynakları ve tipik problemleri daha çok sayıdadır Tıpik 
problemler, a) bına dışı ses kaynakları (su soğutma kuleleri. hava soğutmalı chıllerler. sp!ıt klima dış 
ünıteleri gibi) b) bina ıçi kanal sıstemi ile taşınan klıma veya havalandırma santralı gürültüsü c) oda ıçı 

gürültü kaynakları (fan-coil gıbı) d) kanallardan veya duvarlardan komşu hacımiere ses geçışı 

sayılabılır Tıpik tıtreşım problemlerı ıse, daha çok pompa ve lanlardan kaynaklanır. Klıma ve 
havalandırmadaki gürültü ve titreşım problemlerı daha iyi tanımlanmıştır ve yöntemlerı daha belırlidir 

Daha fazla bilgi vardır. 

Sıhhi tesısatta ise gürültü kaynağı. daha çok akış kökenlidir. Akışta yaratılan rahatsızlıklar yüksek 
hızlarda sese neden olur Dolayısı ile sıhhi tesisat gürültü kontrolü göreceli olarak daha kolay ve 
dığerlerınden daha farklıdır 

Bir bıldırıde bu problemierin tamamını detaylı olarak incelemek mümkun degıldır Sunulacak çalışmada 
öncelikle temel ses ve titreşım bilgisine ve bu konudaki literatüre yer verılecektır Daha sonra da 
sadece daha az incelenmiş olan ve bilinen, ısıtma sıstemleri ıle ılgılı gurültu ve titreşım problemlerı ve 
bunların kontrol yöntemleri üzerinde durulacaktır Ayrıca kazan daıresı yapısının sese olan etkılerı 
anlatılacaktır Pratıkte karşılaşılan problemlerden örnekler verilecektır 
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TEMEL TANHill VE KAVRAMLAR 

Ses elastik bir ortamın titreşimidir ve esas olarak bir basınç olayıdır Havada doğan ses, ortalama 
atmosferik basınç etrafında hava basıncının değişimi veya titreşimidir Elastik ortam içerisinde, bu 
titreşim şeklindeki basınç dalgalanmaları ortamın karakterine bağlı bir hızla yayılırlar" Ses bir basınç 
olayı olduğu kadar aynı zamanda bir enerji olayıdır Sesin doğması ye yayılması aynı zamanda bir 
enerjı gerektirir. 

Frekans • Titreşim veya dalgalanmaların 1 saniyede tamamladığı dalga sayısıdır ve birimi Hertz (Hz) 
olarak tanımlanır" 

Dalga boyu • Dalga boyu iki dalga arasındaki uzaklıktır. Dalga boyu, ses hızı ve frekans arasında "A = 
elf şeklinde bir bağlantı vardır" Burada "A dalga boyu (m). c ses hızı (m/s) ve f frekans (Hz) olarak 
tanımlanmıştır. 

Sesin yoğunluğu • sesin yoğunluğu veya şiddeti ses dalgalannın birim alandaki enerjisi olarak tarif 
ed;lir. Ses şıddeti kaynaktan itibaren mesafenin karesi ile orantılı olarak azalır ve basınca duyarlı 
cihazlarla ölçülebilir. 

Saf ton lar, rastgele ses ve kompleks ses • Tek bir frekanstaverilen sese saf ton denir" Belirli bir tonu 
olmayan su sesi gibi sesiere rastgele ses denir Kompleks ses ise saf tonlar ve rastgele seslerin 
birarada bulundugu sesiere denir ki tabiatıakl seslerin hemen hepsi bu karakterdedir 

Gürültü • istenmeyen sese gürültü denir. 

Oktav bandiarı Ses kontrolu çalışmalarında herhangi bir kompleks ses, birleşenlerine ayrılarak 
ıncelenir. Bu konuda en geçerli yol duyulabilir ses frekanslarını oktav bandiarına bölmektiL Insan kulağı 
16-20000 Hz arası frekanstaki sesleri duyabilir. Bir sesin bir oktav üstü ise o sesin frekansının iki katı 
frekansta olan sestir Buna göre duyulabilir ses aralığı geleneksel olarak 8 oktav bandına 

bölünmüştür.Her bir oktav bandı o bandın ortasındaki ses frekansı ile sembolize edilir. Tablo 1'de 
cktav bandları, frekans aralıkları ve orta frekansları belirtilmiştir" Tesisat mühendisliği gereksinimleri 
dışında örneğın ürün geliştirmede, daha hassas inceleme yapılmak istendiğinde 1/3 oktav bandiarı 
kullanılabilir. 

Tablo 1 ,Frekans bandiarı 

Desibel • Sayısal olarak, akustik güç veya enerji gibi iki benzer miktarın oranlarının 10 tabanına göre 
logantması nın 1 O katına des ibe! denir" Ses gücü, ses şiddeti veya ses basıncı ile ilişkili olarak düzey 
(veya seviye) terimı kullanıldığında birimindesibel olduğu anlaşılmalıdır" 

Ses güç düzeyi Lw • Bu düzey esas olarak ses kaynağından yayıian toplam akustik gücü ifade eder" 
Des ı bel ! dB; cinsinden ses güç düzeyinin matematik ifadesi 
Lw = 10 log W 1 Wo i dB] şeklindedir" 

W o referans guç dlızeyi o! up W o = 1 O _, watt değerindedir" Ses güç düzeyi doğrudan 
ölçliieınez.Ancak standart odalarda yapılan ölçümlerde hesapla bulunur. Tamamen kaynağa bağlı bir 
degerdir, alman yoi!a değişmez. 
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Ses basınç düzeyi Lp : Bu düzey, söz konusu bir yerdeki ses basıncın ı belirler ve desibelmetrelerle 
kolayca ölçülebilir. Herhangi bir yerdeki müsaade edilebilecek ses düzeyleri de ses basınç düzeyleri 
cinsinden ifade edilir. Des i bel 1 d~ ı cinsinden ses basınç düzeyinin matematik ifadesi 

Lp = 10 log P2 1 Po2 = 20 log P 1 Po [ dBJ şeklindedir. 
Po referans basıncı 20 ~ paskal (fl Pa) değerindedir. Yukandaki her iki log ifadesi de 10 tabanına göre 
logaritmadır. 

iki ses kaynağını karşılaştırmak için sadece ses basınç düzeylerini karşılaştırmak yetmez. Çünkü bu 
değer aynı zamanda mesafeye bağlıdır. Böyle bir mukayese için ses güç düzeyleri karşılaştırrlmalıdır. 

Ses düzeyleri dB cinsinden ifade edildiklerinden, iki ses düzeyi toplanması aritmetik toplama işlemi ile 
yapılamaz. Gerekli matematik işlemler uzun olduğu için iki sesin toplanması Şekil 1 yardımı ile 
yapılabilir. 
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Düzey farkı L,- L2 dB 

Şekil1. iki ses düzeyinin toplanması 

Örneğin 70 ve 65 dB şiddetindeki iki ses düzeyi toplanırsa toplam ses düzeyi 71 olarak bulunur. 70 ile 
65 arasındaki fark 5 dB olup şekilden üst seviyeye eklenmesi gerekli sayı, 1,2 olarak okunur. 70 + 1,2 
= 71 d[l olarak sonuç bulunur. Aynı şekilde 70 + 65 + 66 dD şiddetindeki üç ses düzeyi toplanırsa 
toplam düzey 72 d D olarak bulunur. (70+ 65= 71 dB. buna 66 dil ilave edilirse, 71+ 66 = 72 d~ şeklinde 
hesap yapılır.) 

Oktav bandlarında verilmiş bir gürültünün LIN şeklinde ifade edilen toplam düzeyi, bütün bandlardaki 
ses basınç düzeylerinin (yukarıda anlatılan biçimde) toplanması ile elde edilir. örnek toplama Tablo 
2'de verilmiştir. 

Tablo 2. Ses basıncının lineer toplam düzeyinin bulunması 

~~O~kt=a=v~b=an=d=ı~(H=z~)----~-6=3-+~1~25 __ 1_2=5=0--~---+----+----4-4_o_oo-4_s_o_oo_ 1 LIN~ 
L-~Se=s=b=a=s=ı n.:cç=d~ü=ze=y=i ~( d2~.:...) --'~6_9__ı_7_4_L7_3 __ _ı__7o _ _ı~ _ _ı_ _ ___ı_5_8 __ _ı_4_6_~_j 

~/ 
Et]; 

l 
LIN= 78,5c: 79 d D 
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SES KRiTERLERI 

insan kulağma aynı etkıyi yapan sesler, frekansa karşılık ses duzeyı eksen takımında ışaretlenırse 
Şekıl 2'dekı eğriler elde edılir insan kulağı bütün frekanslarda aynı şekilde duyarlı olmadığı ıçın farklı 
fre,,anslarda farklı ses düzeyieri aynı etkıyı bırakmaktadır Insan kulağı yüksek frekanslara daha 
duyarlıd~r. 20 dfi dlizeyınde frekansı 1000 Hz olan ses ıle çok daha yuksek 50 dil fakat 100 Hz 
're!• ı:ısiiıdakı ses aynı etkıyı bırakmaktadır Buna karşılık ses basıncı duzeyı arttıkça kulak duyarlığı 
frer.a:·q göre düzleşmektedır 100 dil düzeyınde artık 100 Hz frekans ıle 1000 Hz frekans aynı etkıy; 
yapr-:'8" tadır 

Şekil 2. Kulak duyarlı ğı 

Dolayısı ıle ses sevıyesı krıterlerını tek bır frekansta vermek doğru değıldir. Yan~ farklı lıacımlerde 

aşı:nıamas; ıstenen ses sevıyesını tek bır değerle belirlemek uygun değıldır. Aşılmaması gereken 
ku:akta aynr etkıyı yaratan eğndır O halde ses kriterı ıçin frekansa bağlı olarak aşılmaması gereken 
ses ~ıddetı degerlerinı veren bır egn kullanılmalıdır. Tanımlanan bir eğriye b'ır numara vererek. kriteri 
tek bır sayı ıle :fade etmek mumkundUr. Ses sevıyesı krıterı olarak en çok kullanılan NC eğrılerıdır. Bu 
egr!!erırı belırlenmcsıncıe yukarıda belirlenen eşıt ses yükseklığı değışımı esas alınmıştır Şekıl 3 de NC 
egr!len verilmıştır Buna göre genel bır buro hacmınde NC 40 sevıyesı sağlanması yeteriıdır 

ck:n!ldiQ~nde but\Jn duyulur frekans aralığında ses sev·~yesmın aşmaması gereken değerlerı oktav 
na:ıcJı es.:·1sına gore belırlenrnış olur Neym kat1u! edıleb:iır ses seviyesi olduğunu bilmelerı halınde 

:·!ıuh(~r;d!sler cı!-ıazların ses gucu se\nyelerı değerlerını kullanarak yaşanan hacımdekı ses basıncı 

ıstenerı dUze)rde tutmayı başar·abıiırler 
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Oktav bandı düzeyi 

.E 

rı 
125 2so soo ıooo 2000 4000 erıoo 16000 Hz A [3 S Ll. 

Şekil 3. NC Eğrilen 

Ses seviyesi kriterinin oktav bandı esasına göre belirlenmesi durumunda hem ölçüm daha zordur, 
hemde ılgili hesaplar daha uzundur Bu nedenle daha basit ve sınırlı işlerde toplam ses basınç düzeyi 
kullanılır Kullanılan toplama yöntemı genellıkle yukanda anlatıldığı gibı ( LIN) lineer değil, ağırlıklı 
toplama olup. kullanılan ağırlık faktörlerine göre değişık isimler alır. Havalandırma işlerinde daha çok 
A-ağırlıkıı toplama kullanılır. A- ağırlıklı toplama veya değerlendirme ınsan kulağının yapısına ve 
algılamasına daha uygundur. insan kulağı da gelen sesi lineer toplam olarak algılamaz Bazı 
frekanslardaki sesleri filtreleyerek algılar. A- ağırlıklı değerlendirmede düşük frekanstaki sesler daha 
fazla filtre edılir. A-ağırlık ses düzeyi birıminin gösterimi dB(A) şeklindedir. Tablo 3'de A-ağırlıklı 

değerlendırmede her frekans bandında çıkarılacak veya ilave edilecek ses basınç düzeyı değerleri 
verılmıştır Buna göre her frekans bandında ölçülen ses basınç düzeyı değerinden bu tablodaki 
değerler çıkarılarak bu frekans bandındakı filtre edılmış (A-ağırlıklı olarak değerlendırılmış) ses basınç 
duzeyı değerleri djl (A) bulunur 

Tablo 3. A-ağırlıklı ses basınç düzeyinin bulunması ıçın her frekans bandında çıkartılması veya ilave 
edıimesı gereklı ses düzeyı 

[ 
Frekans bandı , dil (A) değerı ıçın çıka;tılma~~ 

Hz j-""J'_<ı_E'J< 1 e n m e s , __ SE"_'? k e ıı_d uz _'?_L_I' 

ı 63 i -26.2 ' 
125 i -16.1 

. ----------~-----~ --- -----------------
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1 

250 -8,6 
500 -3,2 
1000 o 
2000 +1,2 
4000 +1,0 
8000 -1,1 

Bu değerlerin toplanması ile deA-ağırlıklı toplam ses basınç düzeyi değeri bulunur Basit ses basınç 
düzeyi ölçen aletlerde sadece bu değer ölçülür. Dolayısı ile bir hacimde ses seviyesi 40 dP (A) değerini 
aşmasın demek, bu hacimdeki sesin frekans bandiarına göre A-ağırlıklı toplamının 40 d[lA değerini 
aşmaması anlamına gelir. Tablo 4'de toplam dP(A) değerinin bulunması bir örnek üzerinde 
anlatılmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki dp(A) cinsinden toplam değer, sesin karakteri hakkında 
fikir vermez sadece aynı karakterde iki sesin düzeyini karşılaştırmaya yarar 

Tablo 4. Oktav bandındaki ses basınç düzeylerinden, A-ağırlıklı toplam ses basınç düzeyinin 
bulunması 

Frekans bandı. . Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lineer ses basınç düzeyi dp 71 74 67 65 60 61 62 59 
Çıkartılacak düzey ....... dP -26 -16 -9 -3 o 1 1 -1 
A-ağırlıklı değer .... d[l (A) 45 58 58 62 60 62 63 58 

"'-../ l ~/ 

~ j65.5 i 
• 166 6 1 -------

ı ~~~...-----
168 7 ı-------

KAZAN DAiRELERi 

Bir kazan dairesinde algılanan ses doğrudan kaynaktan gelen ses ve duvarlardan yansıyarak gelen 
ses olarak iki kısma ayrılabilir. Her iki yolla dinleyleiye ulaşan sesin basınç düzeyine etkiyen pek çok 
parametre vardır öncelikle etkili olan odanın genel formudur. Odaları kübik, uzun ve yassı olarak üç 
ana sınıfa ayırmak mümkündür. Her üç sınıftaki geçerli sönüm kanunları ve hesap yöntemi farklı 

olacaktır. Bu çalışmada kazan daireleri kübik veya kübe benzer şekilde dikdörtgenler prizması olarak 
ele alınmış ve bu formlar içın geçerli olan ifadeler kullanılmıştır. Eğer yankılanan sesin difüz olduğu ve 
kararlı duruma ulaşıldığı kabul edilirse; bu formdaki odalarda dinleyici konumundaki ses basınç düzeyi, 

L0= Lw+ 10 log (Q,/(4ırr2 )+ 4/aS) 

olarak ifade edilebilir. Burada 
Belirlenen konumdaki ses basınç düzeyi, dp 

Lw= Kaynağı n ses güç düzeyi, dp 
0 0 = Yön faktörü 
r= Kaynakla dinleyici arasındaki mesafe (m) 
S= Oda iç yüzey alanı, (m2

) 

rı= Odanın ortalama istatistiksel yutma katsayısı 
olarak tanımlanmışlardır. Kazan ses güç seviyesi kazan üreticileri tarafından frekans bandlarında 

verilmiş olmalıdır. 
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Yön faktörü, O, kazanın oda içinde yerleşim şeklini gözönüne alan bir terimdir. Bu faktör çeşitli haller 
için aşağıdaki değerleri alır: 

Oda ortasirıda döşeme üzerindeki kazan için, Oo= 2 
Döşeme duvar kesişme bölgesine yerleştirilmiş kazan için, 0,= 4 
Köşeye yerleştirilmiş kazan için, O,= 8 

Ortalama olarak oda yutma katsayısı a odanın duvar, döşeme ve tavanlarında kullanılan malzemelerin 
yutma katsayılarından yararlanılarak aşağıdaki ifade ile belirlenir: 

a= l:S1a;l S 

Burada a1 herbir farklı malzemenin yutma katsayısı, S1 bu malzemelerin yüzey alanıdır. Çeşitli 

malzemeler için a1 yutma katsayıları literatürde verilmiştir. özel akustik malzemeler için malzemenin 
kendi katalogları na bakılmalıdır. 

Buna göre bir kazan dairesindeki ses basıncı düzeyi kazan dairesi büyüklüğüne, kazan dairesi yüzey 
malzemesi cinsine ve kazanın yerleştirilme biçimine bağlıdır . 

.1 .-ı " (ı ,'-<. 1 o 
,. v' <) 

0
, m 

Şekil 4. Kazan dairelerinde ses sönümü 

Yukarıdaki şekilde bu parametrelerin etkisi toplu biçimde görülmektedir. Bu şekilde dinleyıci 
konumunda ölçülen ses basınç düzeyi ile kazan ses gücü düzeyi arasındaki fark ( L,- Lw). r 1 (0,) 

112 

değerine bağlı olarakveR parametre olmak üzere verilmiştir Burada Roda sabiti olarak bilinir ve 

R=Sa/(1-a) 
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şeklinde tanımlanır. 

Buna göre özel akustik yalitım yapılmamış kazan dairelerinde ses yutulması çok azdır. Kullanılan 

normal inşaat ma!zeme!erl beton. S!Va, fayans, tuğla duvar yutma özellikleri açısından birbirine benzer 
ve bu malzemelerin yutma katsayılan çok düşüktür. Söz konusu malzemeler ıçın literatlırden alınan 

oktav frekans bantlarındaki yutma katsayılan değerleri Tablo 5'de verilmıştir 

Tablo 5. Çeşitli yapı elemanlannın ses yutma katsayilan 

1 Yapı Oktav Frekans Bandı _J 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 1 . elemanı 

Tuğla üzeri sıva 0.013 1 0.015 0.02 
1 

0.03 0.04 ! 0.05 

Beton üzeri sıva 0.012 0.09 0.07 0.05 0.05 o 04 
--

, Fayans 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Beton 0.01 0.01 o 015 o 02 0.02 0.02 
------ı 

Ahşap kapı 0.28 0.22 0.17 0.09 0.10 0.11 
----" 

0.35 0.25 0.18 0.12 
' 

0.08 
1 

Pencere 

, Akustık fayans 
L 

0.04 1 012 ı 
! 

0.8 1 

i o~ -

o 98t 0.681 0.35 J 

Görüldüğü gıbi bu malzemelerin sesin yutulması yönünde etkilerı yok denecek kadar azdır. Birinın 

yerıne diğerinin kullanılması veya kazan dairesinin fayans kaplanması ses yutumuna fazla etkili 
değildır. Tam tersine oda yüzeylerinin tamamemen böyle yansılıcı yüzeylerte kaplanması halinde bır 
çınlama odası elde edilir ki, kazan sesinde hiçbir sönümleme etkisi olmadığı gibı bazı çok reverberant 
odalar halinde oda ıçındeki ses basınç düzeyinin, kazan ses güç seviyesınin üzerıne çıkması bile 
mümkündür. Bu gıbı durumlarda belirli yüzeylerin özel yutucu malzemelerle kaplanması gerekır Kazan 
daırelennde kullanılacak bu tip özel yutucu malzemelerin klasik yutucu malzemelere göre farklı 
özelliklerı olması gerekır. örneğin bu malzemelerin yıkanabılir veya kolay temizlenebilır olması önemli 
bır noktadır. Diğer aranilan önemli özellik ise yangın dayanımıdır Şekil 4'in incelenmesi ile aşağıdaki 
sonuçlara varılabılir 

Eğer odada yeten kadar yutucu yüzey varsa, bu pahalı özel yutucu yüzey miktarını daha fazla 
artırmak sönüm etkisıni aynı ölçüde artırmaz. 
2. Sönüm etkisi özellikle büyük kazan daırelecı ıçin önemlidir Küçük kazan dairelerinde ve kazan 
yakınlannda direkt etki dominanttır ve oda yüzeylerinin yutuculuğu önemı ni görece li olarak kaybeder 

Örnek Kazan Dairesi Ses Sönümleme Hesaplan 

Yukarıda anlatilan genel model çerçevesinde, özel olarak tarıf edilen bir kazan dairesi için alternatif 
duvar, döşeme ve tavan malzemelerı kullanilması halinde odada meydana gelen sönüm düzeyleri (Lp­
Lw) oktav bandlarında hesaplanmıştır. Bu amaçla hazırlanan programa alternatıf konstrüksiyonlar 
gırilerek elde edilen sönüm değerleri belirlenmıştır 

Duvarlan ve döşemesi fayans, tavanı sıvalı beton olan bır kazan dairesınde (Lp-Lw) farkı dil cinsinden 
Tablo 6'daki gibidir. Bu tabloda negatif değerler sönümü. pozıtıf değerler ı se artırımı ifade etmektedır 

Tablo 6. dB cınsınden ses basınç ve güç düzeyleri arasındaki fark (L,-Lw). 

1 Okt-av-b-an_ci_ı (_H_z_) ~~-~~2~5~~-2--5-0~8)~5~0~0. -~[@~1 o'cocco~~ ~2~0~00~]--r-4cc0co0cc0-,l 

'--'! ("'L"-,-"'Lw'") ________ LC-2=-:·=.2_L. _::-Oc_A:____j_Q 5 lJ2:_4 . 0.5 ] 0.8 ] 

Buna göre tamamen fayans kaplı bır kazan dairesinde dinleyıcı üzerındekı ses basınç düzeyı kazan ses 
güç düzeyinin üzerine çıkmaktadırYanı fayans yüzeyler yansımalarla sesi kuvvetlendırmektedir Bu 
durumda kazan daıresınde yutucu yüzeyler oluşturmak en uygun çozümdür 
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Burada özellikle dikkat edilmesi gerekli bir başka önemli nokta kullanilacak yutucu ylızeylerin yutma 
karakteristikleridir Genellikle kazan ses guç düzeyleri duşlık frekenslarda yüksektir Dolayısı 1le 
seçılecek yutucu malzemenin özellık le düşük frekans bandlarında yutucu olması gereklıdır. 

YAPI AKUSTiGi 

Kazan Dairesine Komşu Hacimiere Ses Geçişi 

Şekil 5'te ses kaynağının bulunduğu hacimden, komşu hacme ses geçiş yolları görülmektedır. Burada 
esas ses geçış yolu Bd ile gösterilen direkt geçiştir. 

] 
1 F~Ff [ L- L, 

o Od o 

b- - 1 /Ol A 

' J 

Şekil 5. Masif duvari ı bir yapıda çeşitli ses geçiş yolları 

Ses kaynağı odadaki Lı ile gösterilen ses basınç düzeyının nasıl belirlendiği bir önceki bölümde 
anlatıldı. Burada 1 numaralı odanın kazan dairesi olduğu düşünülürse, problem 2 numaralı odada 
oluşacak L2 ses bastnç düzeyinin belirlenmesidir. Sesin bir numarali odadan 2 nurnaralı odaya dırekt 
geçmesinde ara duvarda iki önemli olay söz konusudur. Bunlardan birincisi; sesin yansımasıd~r. 
Duvarı n bir taratmdaki yüzeyi ne kadar yansılıcı ise gelen ses aynı oranda geri döndürülecektır. Ancak 
bır öneekı bölümde görüldüğü gıbi ses kaynaği odadaki diğer yüzeylerin karakterinin büyük önemi 
vardır. Diger yüzeyler yutucu ise ara duvardan yansiyan sesın tekrar buraya geri dönme olasılığı 

azalacaktir 

ikınci önemli olay ıse ara duvar yüzeyinden gıren ses enerjısinin duvardan geçişi boyunca 
sönümlenmesıdir. Duvar ne kadar sönümleyicı ise 2 numaralı odaya daha az ses enerjisı geçecektir. 
Bır başka değışle duvarın ses geçiş direnci ne kadar büyükse aynı oranda daha az ses enerJisi diğer 
odaya geçecektir 

Unutulmaması gereken bır önemli nokta ıse 2 no!u odada oluşacak ses bas<nç düzeyınin aynı 

zamanda bu odanin yüzeyinın yutuculuğuna da bağlı olduğudur. Eğer 2 nolu oda yutucu yuzeyleri 
ıçermıyorsa, ara duvardan geçen ses enerjisi az bile olsa bu odada ses basınç düzeyi yüksek olacaktır. 

Sonuç olarak; ses basınç düzeyi Lı olan ses kaynağı oda (kazan dairesı) ile komşu oda gözönüne 
alındığında, komşu odada oluşan ses basınç düzey1 L2 için aşağ1daki bağlantı kullanilabilir 

R = L1 -L2 +101ogS/A (d~) 

Burada. 
L, =Ses kaynağ1 odadaki ses basınç düzeyi (d~) 

L2 = Komşu odadakı ses basınç düzeyi (dp) 
S =Ara duvarın komşu oda tarafındaki yüzey alanı (m2

) 

A =Komşu odada kı yutucu yüzey alanı (m 2
) 

A= :ı.:S,u, olarak daha önceki bölümde tanımlanmlŞti Bu ıfadede görülen R 1se duvarın ses 
sönümleyıcılığıni temsil etmektedir. Bu ifadeden anlaşılabileceğı gıb1 duvarın ses yutuculuğu frekansa 
göre değ'şmektedır 
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Tablo Tde çeşitli duvar elemanlarının ses sönümleme değerleri frekansa bağlı olarak verilmiştir. Tek 
katmani ı duvarlarda ses sönümü esas olarak duvar kütlesi ile ilişkilidir. Duvar kütlesi ne kadar fazla ise 
sönüm de o kadar fazla olur. Bunun için ses geçirimsiz duvarların yoğun malzemeden ve kalın olması 
gerekir. Duvarda ses siinümünde ikinci imkan çok katmanlı duvar oluşturmaktıc Burada ses geçış 
yönünde ıki katı cl; ;var arasında ses yutucu malzeme kullanılır. iki katı yüzey arasındaki mesafe yani 
cam yünü gibi ses yutucu malzemenin kalınlığı absarbe edilmek istenen sesin dalga boyu 
mertebesinde olmalıdır. iki katı yüzey arasında yansılılan ses aradaki yutucu malzeme tarafından 
yutulur. özellikle sönümleyici olması istenen duvarlar çok katmanlı yapılır. ilk katman yoğun 
malzemedir. Bu malzemenin kendi doğal trekansına karşı gelen frekansta sönüm etkisi çok azdır. 
Dolayısı ile bu frekansa karşı gelen dalga boyunda kalmlıkta ikinci katman hafif ses yutucu 
nıalzemedir. Son katman ise ses yansılıcı katı bir malzemeden seçilir. Kalın veya yoğun oirnas: şart 
değildir. 

Tablo 7. Bazı yapı elemanı duvarların R ses yutuculuğu değerleri. 

1 

Malzeme ve yapı Duvar Ses sönüm R değerleri 
Kalınlığı Ağırlığı 125 250 1 500 1000 1 2000 

~asif taş duv~rlar cm kg/rn2 dB dB dB dB dB 

19 430 39 43 50 55 62 Gözeneksiz ve sıvas ız beton 
15 350 38 42 47 54 61 
12 300 34 38 43 53 60 
7 170 32 33 37 44 51 
4 95 30 32 37 39 43 

1 Kireçli kum taşı V8 24 480 41 45 51 57 62 

1 
her ıki tarait sıva! ı 12 260 38 39 41 49 57 

her iki tarafı alçı kartonpiyer 24 455 38 40 43 46 48 

, Her Lı in 17 cm ç>ft kat beton 37 660 46 56 64 70 

1 

72 

J + arada 3 cm cam yünü 
+ sıvalı duvar 

Dolu tuğla ve her iki tarafı 24 480 40 46 51 54 59 

s:vaiı 12 260 34 40 43 48 54 

7 170 31 37 42 46 49 

Bi msi i beton- dolu taş duvar 
sıvas ız 12 145 10 10 11 13 20 

Delikli tuğla duvarlar 
Delikli tuğla ve 24 390 36 42 48 55 56 

her iki tarafı sıva:! 12 210 34 40 42 46 51 
ı 
ı 
1 

25 290 40 42 47 51 56 

1 

1 Bims- boşluklu taş ve 
her iki tarafı sıvalt 17 245 33 35 40 47 52 

Ci HAZLARlN HÜCRE iÇiNE ALINMASI 

Ses yayan cihazlar akustik bir hücre içine alınarak, fonksiyonları etkilenmeden sessizleştırilebiiırler 
Bununla ilgili prensip şeması Şekil 6'da görülmektedir. 
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~ Şekil 6. Ses Kaynağı makinaların hücre içine alınması 

Hücre içindeki Lw1 ses basınç düzeyi ile dışındaki Lw2 ses basınç düzeyi arasındaki azalma aşağıdaki 
üç faktöre bağlıdır: 
1. Hücre duvarlarının formuna ve malzemesine bağlı olan ses sönüm R değeri, 
2. Hücre iç yüzeylerinina absorbsiyon katsayısı, 
3. Makina veya cihazı n ses spekturumu. 
Buna göre hücre içine alarak ses basınç düzeyinde meydana getirilen azalma, 
t-L= Lw,-Lw2 = R -10 log 1/a (dp) 
şeklinde ifade edilebilir 

Alman standartlarında (VD1 2711) akustik hücre konstürüksiyonları Şekil ?'de görCıldüğCi gibi 
olmak üzere üç grupta sınıflandırılır.Hücrenin ses yutuculuğunda içteki yutucu marıtonun bü 
vardır. 

Frekans Hz 
Şekil 7. Çeşitli tip hücrelerin ses sönümü ve açıklıkların buna etkisi 

...,..o- Klima cihazı, Grup 2 b, LI.Lı-:.A = 16dB (A) 
--o--Brülör hücresi, plastik, LI.Lı-o.A = 6 dB (A) 
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Yukarıdaki denkleme göre beklenen R hücre etkisı değerıne ulaşabılmesi hücre duvarının 
konsiürüksıyonunda aşağıdaki konuların yerine getirilmesi ile mümkündür 
• Hücre cıhazı her tarafından gerekli sızdırmazlığı sağlayacak biçımde bohçalanmış olmalıdır En 
küçük sızıntı hücre etkisini önemli ölçüde azaltır. 
•Hücrenin kendisı yeterli gövde ses sönüm değerine sahip olmalıdır. 
•Hücre yapıya ses geçimini önleyecek yalıtkanlarla bağlanmalıdır 

Yukarıda tarif edilen çeşitli hücre konstürüksıyonlarının yarattığı ses basınç düşümü Tablo S'de 
verılmiştir. Bu tablonun incelenmesinden aşağıdaki sonuçlar çıkarılabılir 1. Hücrenın sızdırmazlıgına 
bağlı olarak tek katmanlı yapılarda % 0,5 sızdırmazlığa kadar (hücre dış yüzeyıne kadar tariflenmış) 
en fazla 25 d PA ses basınç düşümü eldesi hedeflenır Bu şekildeki duvar konstrüksıyonları tıpik olarak 

Tablo 8. Farklı hücre elemanlarında ses düzeyi düşümü 

~ )1 
8} 

Al 
8 

1 
~ 

V 

1 ~ 

-~ Jı 
~ 

lk 
\~ 

2 1 4 6 

! Talep Hücre Hücre Sızdırmazlık ve Yapı yolu ile geçen ses ı A-ses dUzeyı 

1 grupları 1 düşümü konstrüksiyonu duvarlarının mOsade edilen yalıtım ı (genellikle 
yuzey yoğunluğu açıklık büyüklüğü % gereklidir ve uygulama l ort. dB(A) 
kg/rn2 bıçimine baÇılıdır 

~-
Ses sönüm!eyici 5 .. 6 Toplam açıklık Yok 3 10 
marıto ·o%10 
Ses yutucu 5 .. 15 Toplam açıklık Titreşim yalıtımsız veya 5 15 
kaplamasız tek <%5 ses kaynağı tek kat 

1 kat hücre elastik ayaklara oturuyor 
ll b Ses yutucu kaplamalı 5 .:15 Toplam açıklık Tek kat elastik ayaklar 7 .. 25 

tek kat hücre (B tipi) <%5 elastik malzeme ile yalıtılınış, 
hücre sızdırmaz ve yalıtım! ı 

~---
biçimde yapıya baÇjlanmış 

20 ... 25 Toplam açıklık llb gibi, titreşım sönümleyici 10 30 
<0. 1 

li la Ses yutucu Her kat 5 .10 Toplam açıklık Çift elastik yataklama veya tek 20 . 40 
kaplamalı iki katlı veya bütün olarak <0.01 elastik ayak artı ;alıtılmış kaide. 
!oücre (A tipi) yaklaşık 100 hücre sızdırmaz ve yalıtım! ı 

r3o:=J biçimde yapıva batılanmış 
Ili b Her kat 10 ... 15 Sızmalar mümkün Illa gibi 

veya toplam olan en iyi 
yak!. 400 biçimde önlenmiş 

klima cihaziarı içın kullanılır. Bu konstürüksiyonlarda sızdırmazlığı % 0,5 değerinin altına indirmek zor 
olduğundan 25 dilA değerinin üzerinde sönüm elde edilemez. Pratikteki uygulamalarda elde edilen 
sonuçlar 15-20 d0A mertebelerındedir. Şekil ?'de 2b sınıfı bir klima cihazı hücresinin yarattığı sönümün 
ölçüm sonuçları görülmektedir 

Brülör hücrelerinde gerekli olan hava gırış açıklıkları nedeniyle, hücre sızdırmazlığı göreceli olarak 
daha kötüdür Buna bağlı olarak ses sönüm verimi daha yüksek olan hücreler kullanılmalıdır. Yıne 
Şekıl ?'de plastık bir brülör hücresi ölçüm sonuçları gorıllmektedır Bu hücrelerde Şekıl S' de gösterilen 
benzer labirent hava girış yolları yaratmak suretiyle sönümü ıyileştırmek gerekmektedir 

2. Hucre duvarlarının ses geçirimsızliği açısından ağır malzemeden olması, hücrenin yapıya oturduğu 
noktalarda yapıya ses ıletmeyecek yalıtım önlemlerının alınmış olması, hücre gövdesının kendısının 
tıtreşmeyecek şekilde rıjit olması diğer önemlı konulardır. Hücre konstürüksiyonunda bunlara dıkkat 
edılmelıdır 
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Şekil 8. Bir elektrik motoru Labirent hava giriş çıkış açıklıkları 

SUSTURUCULAR 

Akustik susturucular gaz akış yollarında ilerleyen ses dalgalarının sönümlenmesi amacı ile kullanılırlar. 
Pratikte kullanılan susturucu ları, yutuculu (disipatif) ve reaktif olarak iki grupta toplamak mümkündür 
•Disipatif susturucular ses yutucu malzeme ile kaplanmış akış kanallarından oluşur 
•Reaktif susturucular ise yutucu içermeyen bir veya birden fazla elemandan oluşur. Birden fazla sayıda 
eleman bulunduğunda bu elemanlar paralel veya seri bağlanabilir. Tipik reaktif susturucu elemanları 
olarak ani genişleme odaları, yan-kol (Helmholtz) rezonetörleri ve perfare (delikli) borular sayılabılir. 
(Bakınız Şekil 9) 

Şekil 9. Reaktif susturucu örnekleri 

Dispatif susturucularda adından da anlaşılabileceği gibi akustik eneqi disipasyonla ısıya dönüştürülür. 
Ses dalgalan yutucu malzerneye çarptıklarında burada sönümlenirler. Buna karşılık reaktif 
susturucularda temel işlev ses dalgalarını kaynağa doğru geri yansıtımaktır. Bu yansıtma sırasındaki 
kayıplar önemsızdir. Akustik enerjinin sönümlenmesi iç yansımalar sonucu uzayan akış yolu ve 
kaynaktaki yutulrna sayesinde gerçekleşir~ Bu tip susturucuların performansı kaynak ve terminal 
tarafının empedanslarına büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle bu tip susturucuların sistemde 
yerleştinleceklerı nokta kritik bir öneme sahiptır 
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Disipaüf Susturucular 

Disipatif susturucular' daha çok yüksek frekanslarda etkindirler Bu tip susturucularda belirli sınırlayıcı 
şar·tlann yerine gelirilmesi haiinde meydana getiri!eb!lecek sonLım Sabin tarafından ortaya atılan 

aşağıdaki ifade ile yaklaşık olarak hesaplanabilir: 

Burada, 

p " Ac=lJ)S-a· . s 

A= sönüm ( dfl/m) 
P= akış kesitinin çevresi (m) 
S= akış kesit alanı (m2) 

u== frekans bandında verilmiş yutucu rııalzenın absorpsiyon katsayısıdır 

Bu tip susturucularda susturucu boyu en az geçiş kanal ölçüsllnün 2 katı uzunlukta olmalıdır. Gaz akış 
hızlan 20 nı/s değerınin üzerinde olmarnalı ve akışın kendisı ses kaynağı olmamalıdır. En önemlisi de 
özellikle yüksek frekanslardaki ses dalgalarının yutucu rııalzerııe üzerine çarpmadan doğrudan 
geçebiirııe şansını önleyebilecek şekilde geçiş kanalları ölçülennın küçük tutulmasıdır Geçiş kanalı 

ölçüsü söz konusu frekanstaki dalga boyunun 7 mislinden büyük olrııarııalıdır. Bu şartın yerine 
getirilebilmesi için bazı ticari susturucularda gaz geçiş yolları dalgalı yapılmaktadır 

Bu tip susturucuların seçiminde ticari Urün teknik bilgi föylerinden yararlanılabılir. istenilen sönümü 
yaratacak susturucu bu kataioglardan belirlenebilir. Disipatif susturucu tasarımı yukarıdaki benzeri 
formüller· veya hazrr diyegramlar yardımı ile yapılabilirse de, sonuçta ki ürünün yarattığı sönürıı mutlaka 
deneylerle ölçDimeii ve ticarı kataloglarda bu ölçülen değerlere yer verilmelidir. Disipatif susturucuların 
en önemli tasarını parametrelerinden biri de yarattıkları akış direncidir. Özellikle kazan durnan yollarına 
yerleştırilen bu tıp susturucuların yarattığı ilave direnç mutlaka dikkate alınmalı ve kazan çalışmasında 
bır problem oluşrııarııası garanti edilmelidir. Sözll edilen kataloglarda her susturucunun yarattığı akış 
dırencı de verilır 

içten akustik kaplı kanallar. dirsekler ve plenuınlar da bır nevi disipatif susturucu olarak görev yaparlar. 
(Pienurnlar aynı zamanda reaktif susturucu fonksyonuna da sahiptirler). Ancak bu tip uygulamalar daha 
çok klima ve havalandırma tesisatında geçerlidir. Bu nedenle bu konu üzerinde durulmayacaktır. 

Reaktif Susturucular 

Reaktif susturucular, disipatif susturucuların etkın olamadığı düşük frekans uygularnalarında ve yutucu 
malzemenin dayanmadığı uygulamalarda kullanılırlar. Buradan eğer rııürnkllnse, disipatif 
susturucuların kullanılması, ancak bu tip susturucuların kullanı lamadığı veya etkisiz kaldıkları hallerde 
reaktif susturucuların düşünülmesi sonucuna vaniabi!!r. Reaktif susturucuların tasarımı güç ve 
karrııaşıktır. Deneysel verilere dayanır. Başarılı olunabilmesi için pek çok faktörün dikkate alınması 
gerekır Bu tip susturucuların seçimi ve kui!anırııı mutlaka uzmanlık gerektirir. Reaktif susturucuların 
yarattrgı ses düşürııü etkisi frekansla ve sisternde yerleştinldikleri nokta ile çok büyük ölçüde değişir. 
Halbukı disıpatif susturucular frekansa göre daha uniforrıı ve tahmin edilebilir sönürıı karakterlidir ve 
yerleştinldikleri noktanın etkisı yoktur. Reaktif susturucuların tipik kullanma yeri örnekleri otomobil 
egzost susturucuları, generatör susturuculan ve endüstriyel proseslerde kullanılan susturuculardır. 

En çok kullanılan reaktif elernanlar genişierne odaları ve yan-kol (Helrııholtz) rezonatörlerıdır. Bu ıki 
temel eleman performans verileri Şekil 1 Oa ve b'de görülmektedir. Şekil 1 Oa 'da basıt genleş me odası 
performansı goruirııektedir. Burada frekansa bağlı olarak susturucuya gelen ses ile çıkan ses şiddetleri 
orc::ını o!an ses geçirgenlik kaybı, TL değerleri verilmiştir. Susturucunun yaratmış oiduğu kaybın behr!i 
frekanslarda n•aksirııurıı ve belirli frekanslarda sıfır olduğu görülrnektedır. Ayıır şekilde Helrııholtz 
rezonatöründe de sönümün belirli bir frekansta keskin bir şekılcia maksırrıuma ulaştığı gorülrııektedır 
Dolayısı ıle reaktif susturucular eğer sönürıılenrııek istenen tek bir frekans değerı varsa, buna göre 
boyut/andırılarak ku!lanılır. Eğer daha geniş bir frekans aralığında sö n üm isteniyorsa, bu elernanlar seri 
ve paralel bağlanarak belirli karakterde sönürıı yaratılmaya çalışılır. 
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Şekil10. Reaktif susturucuların performans karakteristikleri 
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Kazan dairelerinde baca bağlantı kanallarında pratikte disipatif tip susturucular kullanılmakla birlikte, 
özel problemierin çözümü için reaktif susturucular da kullanılabilir. Ancak böyle bir uygulamada uzman 
bir tasanmcıya ve detaylı akustik ölçüıniere ihtiyaç vardır. 

ISITMA TESiSATlNDA SES PROBLEMi 

Isıtma tesisatında ses problemi esas olarak kazan dairası kaynaklıdır. Burada asıl problem birtek 
ürünle uğraşınamaktan doğmaktadır. Her ne kadar ana ses kaynagı kazan gibi görülse de ortada bir 
sistem vardır ve bu sistemin elemanları tek tek farklı üreticilerin lırünüdür. Brülör, kazan, baca ve baca 
bağlantıları üreticile!·i veya yapıınciları farklıdır. Elemaniann birbirleriyle ba(jlaııtısında çok sayıda 
kombinasyon ortaya çıkmaktadır Isıtma sisteminde ses probleminin bir tek sorumlusu yoktur. Sonuçta 
problemin çözümü. yapıyı ve tek tek elemanların birbiri de uyuşumunu birlikte ele almaktır. 
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Bir kazan dairesindeki gürültü iletişimi hava yolu ile ve yapı yolu ile olur Şekil 11 'de bir kazan 
dairesinden çeşitli yollarla olan gürültü iletimi gösterilmiştir 

Burada kazan dairesindeki ses, kazan dairesınden komşu hacimiere hava yolu ile ileten ses ve baca 
yolu ile komşu hacimiere iletilen ses üzerinde durulacaktır Yapı yolu ile iletilen ses ve titreşim 

,-... ./"' flava yolu ile iktıkn sı!s 

~Yapı ~olu ile ıktıkn st:s 

' -.......... ,.. ................ _......,._ ,. ______ ,......_.,...,~ 
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Şekil11. Bir kazan dairesinden hava ve yapı vasıtasıyla ses geçiş yolları 

konusuna hıç giritmeyecektir Sadece sıcak su borularının genleşmesi sonucu oluşan ve yapı yolu ile 
iletılen ses üzerinde durulacaktır. 

Kazan dairelerinde gürültü düzeyi DIN 4109'a göre konutlarda 85 dB (A) değerini aşmamalıdır. Bu 
konudaki önlemler ve kazan dairelerinde gürültü düzeyi hesabı ilgıli bölümlerde verilmiştir. 

KAZAN- BRÜLÖR UYUMU 

Bir kazan sisteminde ortaya çıkan gürültü kazan - brülör kombinasyonu tarafından belirlenir. Kazan tek 
başrna ses kaynağı değildir. Gürültü brülörün çalışması ndan, oluşan yanmadan ve yanma ürünlerinin 
duman yollarındaki akışından kaynaklanır. 
Bir sıcak su kazanında ana ses kaynakları: a) brülör sesi, b) yanma odasındaki yanma sesi. c) 
yanmanın ocak sonrası gaz akış yollarındaki yapı ile akuple olmasından doğan ses olarak sayılabilir. 

Brülör ses ı karakterini esas olarak motor devir sayısı, fa n kanat sayısı ve pompa dişli sayıları belirler. 
örneğin motor devir sayısı 2800 d/d ve fan kanat sayısı 36 olduğunda brülör için dominant frekans ( 
2800 36/60 = 1700 Hz) civarındadır. 

Yanrna odasındaki yanma sesı yanma odası boyutları, yakıt cinsi, türbülans boyutları ve seviyesi ile 
kanşma biçimıne bağlıdır. Bu ses daha çok düşük frekans karakterli uğultu biçiminde (roaring) 
kendisin ı duyurmaktadır 

Üçüncü tip ses ise tamamen gaz yolları, baca bağlantı kanalı ve hatta baca boyutlan ve doğal 
frekansları ile ilgilidir. 

1 Yanmada oluşan belirli kararsızlıkların bu doğal frekansları tahrik etmesiyle ortaya çıkabilir. Bu ses 
belrrlı karakteristik frekanslarda pikler şeklinde kendini gösterir ve çoğu zaman özel koşullar altında 
oluşur. 
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2. Baca ve baca bağlantılarındaki yüksek direnç ve hızlar dolayısı ile yanmanın etkilenmesi ve akışta 
oluşan rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkabilir_ Bu rahatsızlıkların baca doğal frekanslarını tah-rik 
etmesi ile düşük frekanslarda kuvvetli pikler meydana gelir_ 
Bütün bu gürültü aslında en iyi kaynakta yani kazan - brülör uyumu ile, tekniğine uygun baca şartı ile 
azaltılabilir. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi olayı etkileyen pek çok faktör vardır. Dolayısı ile 
tamamen teorik olarak doğru çözümleri üretmek mümkün değildir Bu konuda dalıa ziyade arnpırik 
çözümler öne çıkmaktadır. Ornek olarak Şekil12'de yapılan bir dizi deneyin belirli sonuçları verilmiştir. 
Farklı üflemeli gaz brülörleri ile farklı sıcaksu kazanlan birlikte çalıştırılarak belirli güç aralıklarında 
oluşan ses -güç 

< 

< 

Kıı!!anılan brülür gücü, k w 

Şekil12. Hücresiz rnodülasyonlu doğal gaz brülörü kullanıldığında, farklı 
brülör- kazan kombinasyonu etkileri 

•--• ı ııo 'lu kanında 1 no 'lu hrülör 
o---o 2 no·ıu kozanda 1 ııo"\u hrülör 
6-·-t:. 2 no·ıu knzanda 2 no'Ju brülör 
o-···-o 2 no'lu kn1.nndn :\ no"lu hrülör 

seviyelerı ölçülmüştür. Bu deney sonuçları yanlış brülör seçilmesi durumunda bır kazan ımaiatçısını ne 
gibi güçlüklerin beklediğini açıkça ortaya koymaktadır Aynı kazanda kullanılan üç farklı brülörün çok 
farklı ses gücü düzeyi oluşturdukları görülmektedir 

BRÜLÖR AYARI 

Yukarıda ifade edildiği gibi brülörün kendisınin oluşturduğu mekanik ses, motor, yataklar, fan ve 
pornpadan kaynaklanır ve hava ve gövde yolu ile yayılır. Ama asıl dengesiz üflerneden kaynaklanan 
ses önemlidir. Yakıt pornpaları filtre ve pornpa gövdesınde hafif tortu birikirnı ile çalıştığında, 

istenmeyen gürültü gelişir. 

Akış sesi brülör gövdesi ile fan çarkı arasındaki hava akışındaki düzensizilkiere bağlıdır. Burada fanın 
konstrüksiyonu, akışkanlar mekaniği açısından er: uygun kanat profilı yapılıp yapılmadığı çok 
önemlidir_ Aynı şekilde brülörün yanma odasına bağlantısı önemlidir. Uygun olmayan hava 
regülatörleri ve klapeleri ses kaynağıdır. Emme tarafındaki kuvvetli kısılrnalar ve buna bağlı dar 
kesitlerdeki yüksek hava hızları, brülörden ıslık sesi gelmesine neden olur 

Brülör lanının basınç tarafında ocak kombinasyonunda türbülatör, elektrotlar, yakıt boruları veya alev 
gözleyici kontrol elernanları gibi direnç yaratan elernanlar hava akımmda kuvvetli gırdaplara (vortex) 
neden olurlar ve bu da her seferinde gürültü oluşumu ile sonuçlanır. Eger motor veya landan 
kaynaklanan bir akış bozukluğu özel bir doğal frekansı tahrik ederse, üflerne doğrudan gurüitü de 
üretebilir. 
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Mekanik gürültü sadece üflemeli brülörler için geçerlidir Buna karşılık akış sesi sıvı veya gaz yakıtlı 
üflemeli brülörler olduğu kadar, atmosferik gaz brülörleri için de söz konusudur. 

Gctz vey~ı sıvı yakıtlı bir yakma sisteıııinde ilk devreye girişte yakıtın tutuşması sırasında yanma 
odasınd<ı önemli bır ivmelenme ve basınç artışı oluşur. Bu ilk yanma ve tutuşma olayları sırasında ses 
duzeyi normal yanma ses düzeyinin yaklaşık 10 dB(A) kadar üzerine çıkar. Ani basınç yükselmesine 
baylı olarak aynı zamanda kazanın başka bölümlerinde de, örneğin ateşleme klapeleri, temizleme 
kapakları, patlama kapakları saç dış kılıflarda gürültü oluşur. ilk ateşleme gürültülerinin azaltılması için 
hava fazlalık sayısının azaltılması ateşierne e!ektrot aralıkiannın değiştirilmesi, yakıt püskürtme 
karakterlerinin değiştirilmesi (meme çapı, meme açısı veya püskürtme formu değişimi), yakıt pompası 
basıncının ayarlanması öngörCılebilir. Dogal olarak kademeii yanma bu yöndeki en uygun önlemlerden 
biridir. 

Bütün üflemeii sıvı ve gaz yakrt brülörleri için ses yutucu brülör hücreleri kullanmak, brülör gürültüsüne 
karşı pratikte alrnabilecek en iyi önlemlerden biridir. Ancak eğer brülbrde geniş ölçüde bir ses sönümü 
elde edilmek isteniyorsa, her seferinde bütün brülörü kapatacak bir hücreyle uğraşmak gerekecektir. 

Bu brülör hücresi kazana veya kazan üreticisine uygun olmalıdır. Zira farklı her kazan için farklı 

boyutlarda özel hücre gerekır. Dolayısı ile bu hücreler brülör üreticisinden çok, kazan üreticisinin ilgi 
alanına girer. Buna karşıiık ses sönümü tamamen brülör donanımrna bağlıdır. Örneğin yutucu 
uygulanmış brüiörde, önlem alınmazsa ses brülör bağlantısından ve yansıma ile kazan dış kabuğuna 
geçerek buradan odaya yansıyabiiir. 

Brü!ör lıücreleri tamamen hava sızdırmaz olmalıdır. Ses köprüleri kesinlikle önlenmiş olmalıdır. 
özeilikle bağlantrlar, örneğin hücre ile kazan birleşmeleri tamamen sızdı.rmaz ve yutucu olmalıdır. Gaz 
yakıt brülörlennde gaz borularının geçişlerinin sızdırırıazlığının sağlanması güçlükler yaratır. 
iyi bir brülör hücresinde kulianılan malzemenin cinsi, formu, kalınlığı ve sağlanan sızdırmazlığa bağlı 
olarak fJerçekleştirilebilecek ses düzey düşümü 7-15 d~ arasındadır. Yakma havası temini için gerekli 
açıklıklarda meydana getirilecek bir azaltına ve iyileştirme, ses düşümüne ilave olarak 10 kez daha 
azaltılabilir yani ılave 10 dil kadar bir indirim daha sağlanabilir. Buna karşılık bu daraltma hava akış 
dırencini arttırır ve gerekli fan emiş gücü ihtiyacı artar. Bununla ilgili sonuçlara katlanmak gerekir. 
Brülör hücreleri aynı zamanda yangına karşı dayanıklı yani yanmaz olmalıdır. Sıvı yakıt yakıldığında 
S!\11 yakıt ve nem emme kabiliyeti olmaması ternizlik ve yangın emniyeti açısından önemlidir. 
Bir başka önemli nokta ise hücre yerleşmesi için kazan önünde yeterli yerin bulunmasıdır. Gerekli 
bakım vs. için hücre kolayca çekilebilmeli ve bununla ilgili yeterli yer bulunmalıdır. 

Bir brülör hücresi kullanımına karar verilmeden önce, bir değerlendirme yapılıp, buna gerek olup 
olmadığı ve hangi ölçüde gürültü düzeyi düşümü istendiği belirlenmelidir. Brülörden hava yolu ile kazan 
dairesinın dikkaie alınanan yüzeylerine önemli ölçüde gürültü yayımı söz konusu ise hücre yararlı ve 
gereklidir. Buna karşılık komşu hacimiere yapı yolu ile gürültü iletimi söz konusu ise bir brülör hücresi 
kullanırnın ın problemin çözümüne yararı yoktur. 

KAZAN 

Daha önce de ifade edildiği gibi, yanlış ola'·'lk kazanlar gürültü kaynağı olarak bilinirler. Aslında akustik 
olacak kazanlar gürüitli kaynağı değildir fakat rezonans ortamı oluşturabilirler ve böylece brülörün 
çalışnıasr ve' yanma yoluyla oluşan belirli frekanstaki daigalar burada kuvvetlendirilebilirler. Kazandan 
geien gürültımlrn esas kaynağı bırinci derecede ocaktak i yanma reaksiyonudur. 

Yanlış regüle edılen veya kötü kurulan kazanlarda oluşan uygun olmayan kazan içi akış gürltüsü veya 
ıkıncil gürültüler ıstisna ı durumlardır Burada tekniğine uygun sistemler gözönüne alınacaktır. 
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Yanma fiziko kimyasal bir tepkimed ir ve kaçınılmaz olarak gürültu Içerir Reaksiyon bölgesinde alevde 
ısı enerjisi ve akusl!k enerji yani ses dalgaian açığa çıkar. Bu ses kazan boyunca taşınır ve kazan cl ış 
yüzeylerinden kazan dairesine gürültü o!arak yayı!;r. Bu kazan dairesine yayılan gürültü az veva çok 
hava yoluyla buradan komşu hacimiere geçerken. aynı zanıan da yapı yolu ile de yayılır · · 

Günümüz sıvı ve gaz yakıt yakıcılarında reaksiyon sonunda türbülanslı alev oluşur, böylece hava ve 
yakıtın mükemmel karışımı ve göreceli olarak küçük bir hcımnde tam yanması mümkün olur Bu 
şekildekı yoğun yannıa biçimi aynı zamanda gürültü düzeyın' de arttım Yanma odası ve kazan 
kaynaklı gürültünün sönünıünde en akıllıca yöntem yanmanın tanıanıını bir bütün olarak ele almak 
yerine bunu ikiye ayırnıaktır. Olayın primer tarafında brülör vardır sekonder tarafında da ıs1tma ve 
duman yolları bulunmaktadır 

Rezonans oluşumu· halinde yanma sesi şiddetlenir. Rezonans olayına yanma odasında basınç 
dalgalanmalan eşlik eder ve (pulsating) titreşen bir alev oluşur Pulsasyon uygun olmayan bir durunıdUI· 
ve akustik olarak çok yüksek ses düzeylerine ulaşılır. Pulsasyon gCirültüsünCın görülmesi ancak brCilör, 
yannıa odası ve sonrasındaki gaz yollarının, uygun bir biçimde arka arkaya denk dilşrnesi ıle 

mümkündür. Özellikle brülör sisteminin düzeni, böyle bir tehlikenin ortaya Çikması açısından çok 
önemlidir. 

Pulsasyon brülör modifikasyonu ile örneğin ateşleme elektrot aralığın m değiştirilmesi veya püskürtme 
karakteristiğinin değiştirilmesi (nıeme büyüklüğü, açısı veya ponıpa basmcı değiştirilerek) yardımı ile 
önlenebilir. Ekstrem durumlarda brülör değişikliği yapmak; farkli üfleme yapan, dolayısı ile çalışma 
noktası farklı bir brülör kullanmak gerekebilir. 

DUMAN YOLLARI 

Yannıa odasında ve ısıtma yüzeylerinde gelişen gürültü kendisini kazan baca bağlantısında ve tıacada 
gösterir. Bu ses baca ve baca bağlantı kanalı dış yüzeylerinden hava yolu ile yayılır. Bu ses aynen 
otomobillerde olduğu gibi, kazan çıkışında baca bağlantısına yerleştirilecek bir susturucu ile 
sönünılenerek, bacaya taşınması önlenebilir. 

Baca susturuculan ses absorbsiyonu (yutunıu) esasına göre çalışır ve kazan serilerine paralel olarak 
üretilir. Her özel kazan tipi için ona uygun bir susturucu dizayn etmek gerekir. Aynı zamanda deneysel 
olarak da susturucunun test edilerek uygunluğu görülmelidir. Susturucular silindirik veya kübik formda 
olabilir. Bir temizleme kapağı yardımı ile temizlenebilir olmalıdırlar. Ayrıca özellikle doğalgaz yakıtlı 
sistemlerde kondensasyona karşı, drenaj imkanı düşlinülmelidir. Bağlantılarında titreşim yalıtıcılı flanş 
kullanılarak veya tamamen esnek bağlantı (kornpansatör) ile yukarıdan asarak, Şekil 13'deki gibi 
monte edilebilir. Baca susturucuları 10 ile 50 Pa nıertebelerinde bir basınç kaybına neden olurlar. Bu 
durumun baca hesabında veya brülör lanı seçiminde veya zorlanmış çekişte espiratör hesabında göz 
önüne alınması gerekir. 
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1 FJrUioı- hücresi 
2 Bac<ı bağlantısı kompansatbrlı 

3 Baca susturucusu 
4 Titı·eşim yalılıcılar 

5 S1cak su boruları kornpansatörleri 
6 Tıtreşim yalıtımlı boru bağlantı elemanları 
7 Havaiandıı-ma açıklıklarında susturucular 

7 

Şekil13_ Her türlü gürültü ve titreşim önleminin alındığı örnek kazan sistemi 

VDI 2715 esasianna göre 100 kW gücün altında bir titreşim yalıtımı gerekli değildir. Buna rağmen 
problemler çıkabilir. Bu özellikle kazan baca sistemi, doğal frekansı 15-40 Hz arasında bulunan bir 
titreşını sistemi oluşturduğunda geçerlidir. Duman yolu ne kadar uzunsa ve baca ne kadar yüksekse, 
doğal frekans aynı oranda dUşUktür. Sistemin doğal frekansı yaklaşık olarak; 

r·--··--

= 2~ ~/h 
ifadesi ile bulunabilir. Burada, 

c= m 1 s - olarak duman\ az içindeki ses hızıdır c"' j386~·-y~ alınabilir. 
T,, = 'K gaz ın çıkışı ile baca ağzı arasındaki ortalama mutlak baca gazı 

sıcaklığıdır. 

A = m2
: baca kesıtı 

V= · m3
: yanma odası 'hacmi 

rı = · m , bağlantı kanalı da ı il baca yüksekliğidir. 

5 Hz bölgesınde ise ses ·Jalgz,:arımaları kazana monte edilen ekipmanlar ve duman gazı kanallarında 
kuvveti! mekanik titreşim:ere neden olur. 

Bunun dışında yanma odac;ının doğal frekansı tahrik edilebilir. Bu durunıda yanma odası içinde 
durağan dalga oluşur ve bu 3ynı zamanda duyulan en pes kazan sesine karşı gelir. 
Bu gıbi durumlaı·da baca susturıı,cusu, bunun ön ve arka bağlantılarında kompansatörler (Şekil 13'deki 
gıbı) kullanılması,vaziyetı her zaman ıstenen biçımde düzeltmez. Bunun yerine öncelikle aşağıdakileri 
yapmak daha ıyıdir • 

" Ya baca yüksekliğini ve baca bağla;ıt, kanalı uzunluğunu değiştirmek 

'" Veya kazan-baca-sistenı tahrikini:ı nedenlerini araştırmak gerekir. örneğin ocağa hava veya gaz 
besleme biçimi tahrikin nedenı olabilir. Gaz akışında oluşan bir Karman girdap yolu yanma 
odasındakı durağan dalganın rıerJeni c labilir. 

Bır baca susturucusunun gerekli 1 iği proıe aşamasında ortaya konamaz Kazan üreticilerı kendi 
kazaııları ıçın bacadaki ses gücü düzeyıni vernıezler. Bu öncrôden görülmeyen pek çok faktöre 
bağlıdır Montaıın son aşaması bitip, kesin durum ortaya çıkmadan ses düzeyine pek çok ılave olabilir. 
Şekıl 14 de görüldüğü gibi ilginç değerler ortaya çıkabilir. Bir kazanın brCılör- baca gürültüsü laboratuar 
test sonuçlannın görüldüğü bu şekilde brülör ve kazan kombinasyonu toplanı ses gücü, tek tek 
bıleşenier.n ses güçlerinden çok farklı karakterdedır. Bu nedenle baştan baca susturucu konulması 
ongöı-ülmez 
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Şekil14. Bir kazan üzerinde laboratuarda ölçülen brülör ve gaz akış gürültüleri 

Ancak kazan yerleşimi, kanal ve baca boyutları bu bölümde verilen sistem doğal frekansını uygun 
değerlere çekmek üzere planlanabilir. 

Kural olarak yutucu tip baca susturucuları nda 1 O - 15 d~(A) ses düzeyi düşümü hedeflenir. Ancak 
düşük frekanslı sesler bu tip susturucularda daha az sönümlendiğinden daha yüksek kalırlar. Şekil 

15'de susturucu olmadan ve susturucu takıldıktan sonra 1 1 1 oktav bandlarında A ağırlıklı ses basıma 
düzeyleri verilmiştir. Aynı şekil üzerinde susturucunun sönüm etkisi de, şeklin sağından okunmak 
üzere, işaretlenmiştir. Burada A-ağırlıklı ses düzeylerinde daha önce anlatıldığı gibi özellikle düşük 
frekanslarda fazla olmak üzere (örneğin 31,5 Hz' de - 39 dP ) indirim yapıldığı unutulmamalıdır. Doğal 
olarak susturucu konstürüksiyonuna bağlı olaraksönüm karakteri farklı olacaktır. 
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Şekil15. örnek baca susturucusu sönürn deneyi sonuçları 
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Duman yolları ve baca üzerinden komşu hacimiere ses geçişi olur Burada kanalların bacaya bağlantısı 
ve bacanın duvarlara bağlantısı, döşeme ve çatı geçişleri ve baca şapkasının öneml vardır_ Büyük 
l(azanlar bir kaideye oturmalıdır_ Kazanın kaideye oturmasında titreşim ve ses yalıtanı yapılmalıdır_ 
Sacanın duvarlara, kat geçişlerine ve çatıya bağlantılannda ses yalıtıcı elemanlar kullan!!nıahdır. 
Bacarıırı dıştan akustik yalıtımı özellikle havalandırma boşluklarından veya yaşanan hacimiere komşu 
şaftlardan geçen bacalarda büyük önem taşır_ Bacanın sadece cam yürıü ile sarılması bir akustlk 
yalıtım değildir_ Bunun tekniğine uygun yapılması gerekir. 

Bütün alınan önlemlerde ses köprülerine özellikle dikkat edilmelidir_ örneğin baca bağlantı kanalı ile 
baca bağlantısında bir ses sönCırnleylci kullanılmalıdır_ 
Ayrıca unutulmarnası gereken bir başka husus, tekniğine uygun olarak yapılmış, iyi dizayn edilmiş 
sistemlerin ses açısından da sorun yaratma ihtimalinin az olmasıdır. Bir kazan eğer uygun çapta, 
uygun eğlmde ve uygun uzunlukta yalıtımlı bir kanalla; mümkünse dirsek kullanmaksızın bacaya 
bağlanırsa, baca çapı ve yapısı yeterli ve standartiara uygun ise, kazana uygun bir brülör seçilmişse 
ve kazan yanma odası tekniğine uygun konstürükte edilmiş ve boyutlandırılmışsa normal şartlarda 
böyle bir sistemde aşırı ve rahatsız edici bir gürültü oluşmaz_ Genellikle şikayet konusu olan kazan 
daireleri, dönüşüm yapılan, yetersiz çapta baca kullanılan, baca bağlantı kanallannın çok dar bir alanda 
keskin dirselderle büyük direnç yaratarak bacaya bağlandığı kazan daireleri olmaktadır. Aynı şekilde 
bacanın aparlman aydınlıklarından geçirildiği veya mevcut tuğla baca içine geçirilen çelik kılılın eğilip 
büküld,üğü veya daraltıldığı yerlerde sorunlar yoğunlaşmaktadır_ Bu gibi yerlerde baca kanalına 
herhangi bir susturucu yerleştirmek sorunu çözmek yerine ağırlaştırmaktadır_ 

örneğin susturucu !akıldığı halde şlkayetlerin devam ettiği bir apartmanda mevcut ticari susturucu dahil 
bütün baca kanalının sökülerek yerine daha geniş ve daha az sayıda; daha geniş radyüslü bir bağlantı 
kanalı takıldığında, yani baca gazlarının akışı rahatlatıldığında (susturucu olarak kanal geçiş kesitini 
değiştirmeyen yaklaşık 40 cm_ uzunlukta içten akustik kaplama kullanılmıştır), kazan dalresinde oktav 
bandında ölçülen ses basınç düzeyleri Tablo 9'da verilmiştir: 

Tablo 9_ örnek ölçüm sonucu 

~ 

Oktav bandı Ses basınç düzeyi (dB) Ses basınç düzeyi (dB) 

f--------- 1. Hal 2. Hal 
63 80,9 73.4 
125 82,0 77,5 

~250- 77,9 75.7 

' 500 60,0 60,5 --
1000 45,7 47.4 
2000 43,5 48,6 ----------
4000 

38,7 42.7 
-ı----- 45,9 ___ -r== 50.7 

8000 --- -~-Ağırlıklı toplam 
----

ses düzeyi _ 73,_1 (~BA) 67,5 (dBA) 

Buna göre ses basınç düzeyinde, 5,6 dBA mertebeslnde bir düşme elde edilmiştir_ 

özellikle eski körnürlü sistemlerin üflemell brülörlü doga!gaz sistemlerine dönüştürülmesinde 
karşılaşılan gürültü problemlerinde, gelişi güzel brülör hücresi ve baca susturucu kullanarak çözüm 
aramak çoğu zaman yararsızdır. 
ı öncelikle bu gibi döüşümlerde ses açısından duyarlı bir durum varsa atmosferik brülörlü kazanlar 
seçilmelidir. 
2- Eğer üflernell brülörlü kazanlar kullanılmak zorunda Ise, sistemin tekniğine uygun yapılması çok 
öneıi-ılidlr. 
3- Yapılan bir sistemde gürültü şikayet! varsa, öncelikle sistem bir uzman gözü ile araştınimaiı ve 
gürültü kaynağı veya kaynakları belirlenmelidir. 
4- Buna göre öncelikle konstrüktif önlemler alınmalıdır. 
5- Sönümleme gerekiyorsa, en azından 1 1 1 oktav bandlarında ölçüm yapılarak amaca uygun 
susturucu ve sönümleyici seçimi veya tasarımı yapılmalıdır_ 
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BORU TESiSATI VE RADYATÖRLER 

Kömür yakarı kalariler sistemlerinden doğal gaza dönüşüm yapıldığında en çok karşılaşılan gürültü 
problerrılerlnden biri de ısıtma borulan ve radyatör!erde duyulan darbe sesidir. Normal gece söndürüien 
sistemlerde sabah ilk harekette ve gece söndürülmesi sırasında duylan bu ses, yanlış yapılmış 
tesisatta normal on-off çalışma sırasında da devam etmektedir. 

Çekiç darbelerine benzeyen bu ses ısıl genleşrnederı kaynaklanmaktadır. Borularda ortaya çıkan ses 
tesisatta iletilmekte ve radyatörlerden adeta bir hoparlör gibi odaya yayılmaktadır. Eğer boru tesisatı ı sıl 
genleşrneleri alacak şekilde doğru yapılmışsa böyle bir sesle karşılaşılrnaz. Bunun için ana borular 
yaklaşık her 30 rn düz gidiş için bir kornpansatörle dorıatılrnalıdır. Kampansatör kullanıian tesisatta 
kayar ve sabit rnesnet konstürüksiyonu ve yeri doğru seçilmelidir. Duvar, döşeme geçişlerinde boru 
çevresi uygun şekilde kovanlanrnalıdır. Branşmanlar en az 1 m uzunlukta olmalı, branşrnan duvar 
geçişlerinde radyal harekete rnüsade edilmelidir. Branşrnan ayrılrnalar, özellikle yatay ana dağıtım 
borularından kolonlara geçişler tekniğine uygun olmalı ve esneyebilrnelidir. Eğer bunlar yapılmaz ve 
boru sistemi rahatça genleşernezse hızlı su sıcaklığı değişirnlerinde vuruntu sesi kaçınılmazdır. 
Körnürlü sistemlerde su sıcaklığı değişimi çok yavaş olduğundan yanlış sistemierde de bu tür bir ses 
problemi ile genelde karşılaşılrnaz. Ancak on-of çalışan güçlü doğalgaz sisternlerinde belirli bir aralıkta 
su sıcaklığı sürekli dalgalanmaktadır ve değişim hızı çok yüksektir. Özellikle soğuk havalarda tam 
kapasitede çalışmada şikayetler daha da artmaktadır. 

Bu problemin çözümü ve yapılmış bir tesisatın düzeltilmesi çok güçtür. Çözümde en etkili imkan 
kornpansatör ve esnek bağlantılar kullanılrnasıdır.Boru duvar geçişleri ve tutturrna elemanlarının 

(kelepçeler) gözden geçirilerek buralarda elastik malzerneden dolgu veya conta (ara eleman) 
kullanılması bir başka etkili önlemdir. Bu problernin çözümünde kazan çalışma reJiminin değiştirilmesi, 
brülör ayarı gibi önlemler pratik değildir. 

Hidrolik olarak doğru dizayn edilmiş ve doğru uygulanmış sıcak sulu ısıtma sisteminde tesisatta başka 
gürültü sorunu olmaz. Ancak 
1- Yüksek pompa basınçlarında termestatik vanalar kıstığında panel radyatörde akış sesi duyulur. 
2- Bir başka ilginç olay radyatör -boru sisteminin bir telefon gibi bir odadan komşu odaya ses 
taşınıasıdır. 
3- Yanlış hidrolik dizayn yapılan tesisatta yüksek akış hızlarında ani kesit değişikliklerinde ve düşük 
statik basınç noktalarında kavitasyon ve buna bağlı ses oluşur. 
4- Yüksek akış hızlarında su akış sesi duyulur. Isıtma tesisatında su hızı konutlarda 1 m/s değerini 
geçmernelidir. 
5- örneğin çek valflar gibi, yanlış arrnatür seçimi de tesisatta sese neden olabilir. 
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